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PIANO TERRAZZO

PLANIMETRIA DEL GENERATORE

SCALA 1:100

CANALINA PORTA-CAVI
METALLICA

PER COLLEGAMENTO
QUADRO CC
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SPECIFICHE PANNELLI

1048 40

1T

1765

Produttore:

Tipo:

Materiale cella:
Potenza modulo Wp:
Vmpp V:

Voc V:

Impp A:

Isc A:

Peso -Kg-

Numero celle
Efficienza modulo
Diodi di blocco
Classe di isolamento
Classe di reazione al fuoco:
Dimensioni (mm)
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Y oo
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PEIMAR O SIMILARE
OR6H375M
Si-monocristallino

375
35,11
41,26
10,68
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1765x1048x40

CANALINA PORTA-CAVI
ASSOCIATA ALLA
STRUTTURA PANNELLI
(LONGHERONE)

~PANNELLO FOTOVOLTAICO
P= 10,875 kWp
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OTTIMIZZATORE DI POTENZA

SCHEMA CONNESSIONE DI MODULO 1:1

PIANO TERRAZZO

DISPOSIZIONE DELLE COLONNE MONTANTI EDIFICIO

SCALA 1:50
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DISTRIBUZIONE
VERTICALE
DI SERVIZIO
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H1Z2272-K 2x(1x6)
2xFG160R16 0,6/1kV (2x1,5)
posa entro spazio
controsoffittato
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FILTRO

DISTRIBUZIONE
VERTICALE
PRINCIPALE
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H1Z2Z2-K 2x(1x6)
2xFG160R16 0,6/1kV (2x1,5)
discesa tratto verticale in
canalina PVC

H1Z2Z2-K 2x(1x§
2xFG160R16 0,4
salita tratto vertic
canalina metallica
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)
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SEZIONAMENTO

MPO FV

PIANO INTERRATO

DETTAGLIO LOCALE TECNICO

SCALA 1:50

LOCALE TENICO

ENERGIA PROD

INVERTER DC/AC \

QUADRO GENERALE EDIFICIO
(ESISTENTE)

QUADRO ALIMENTAZIONE
FOTOVOLTAICO

QUADRO INVERTER

CONTATORE DI MISURA LATO AC

OTTA

INSTALLATO DA
E-DISTRIBUZIONE

FG160R16 0,6/1kV
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M2

kWh
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FILTRO
@40
H1Z2Z2-K 2x(1x8)
2xFG160R16 0,6/1kV/(2x1,5)

CANALINA PVC
IP4X

PIANO TERRAZZO

PLANIMETRIA DEL GENERATORE - SEZIONE

SCALA 1:50

60.0

EVENTUALE RIPRISTINO DEL GRADO DI PROTEZIONE
R.E.l. A SEGUITO DEGLI ATTRAVERSAMENTI DELLA

PARETE DI SEPARAZIONE CON IL VANO SCALA TRAMITE
L'APPLICAZIONE DI MATERIALE CERTIFICATO (COLLARI,

SACCHETTI, SCHIUMA ANTINCENDIO, ETC..)
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PIANO INTERRATO - STRALCIO
DETTAGLIO COLONNE MONTANTI E LOCALE TECNICO
SCALA 1:100
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